
◎暖房時の室内機能力について 
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《インバータで冷温水流量を引き下げた場合の電力削減効果》 

◎冷温水流量の引き下げによる電力量削減 

暖房時にはファンコイルの能力が冷房時よりも出る傾向にあります。   

その余剰分を冷温水流量で引き下げ、冷房時と同等の能力に近づける事で電力の削減に

繋げます。 

この余剰能力分を引き下げます。 

冷房と暖房の流量は

暖房の流量を引き下げ 

※暖房時の削減効果になり

ます 


